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Einleitung

Der vorliegende Energiebericht der Stadtgemeinde Gallneukirchen bietet einen umfassenden
Uberblick Uber den aktuellen Energieeinsatz sowie die Entwicklung zentraler Energiekennzahlen
innerhalb der Gemeinde. Analysiert und grafisch dargestellt werden dabei die seit dem Jahr
2020 verfugbaren Daten zu den gemeindeeigenen Gebauden, der Strallenbeleuchtung, den
Wasseranlagen sowie dem Fuhrpark. Ziel des Berichts ist es, Transparenz Uber
Energieverbrauch und -kosten zu schaffen, Entwicklungen nachvollziehbar zu machen und eine
fundierte Grundlage fur zukinftige Entscheidungen im Bereich Energie und Infrastruktur zu
bieten.

Ein besonderer Fokus der Stadtgemeinde liegt auf dem verstarkten Einsatz erneuerbarer
Energien und der nachhaltigen Gestaltung der kommunalen Energieversorgung. Der bezogene
Strom entspricht bereits den Kriterien fiir Okostrom nach UZ46. Darlber hinaus wird der Ausbau
von Photovoltaikanlagen kontinuierlich vorangetrieben, um den Anteil der Eigenstromproduktion
zu erhohen und langfristig eine grofRere Unabhangigkeit vom Energiemarkt zu erreichen. Auch
im Bereich der Mobilitat setzt die Stadtgemeinde verstarkt auf nachhaltige Losungen, indem der
Umstieg auf Elektromobilitat im kommunalen Fuhrpark aktiv forciert wird. Parallel dazu ist in
naher Zukunft auch ein verstarkter Umstieg auf Fernwarme vorgesehen.

Die Auswertung der Photovoltaikanlagen basiert derzeit noch auf den verfligharen jahrlichen
Einspeisedaten. Eine detailliertere Analyse, etwa hinsichtlich Eigenverbrauchs oder monatlicher
Produktionsverlaufe, wird voraussichtlich erst im nachsten Energiebericht maglich sein, sobald
umfassendere Datengrundlagen vorliegen.

Die vergangenen Jahre waren zudem durch starke Veranderungen am Energiemarkt gepragt.
Deutliche  Preisschwankungen  sowie  herausfordernde  Rahmenbedingungen  bei
Ausschreibungen und Vertragsabschlissen haben gezeigt, wie wichtig eine langfristige und
moglichst unabhangige Energieversorgung flr Gemeinden ist. Vor diesem Hintergrund stellen
Investitionen in den Ausbau von Photovoltaikanlagen sowie der Umstieg auf biomassebasierte
Nahwarme zentrale MalRnahmen dar, um die Energieversorgung der Stadtgemeinde

Gallneukirchen nachhaltig, wirtschaftlich und resilient fur die Zukunft auszurichten.
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Uberblick tiber die energierelevanten Grunddaten der Stadtgemeinde Gallneukirchen

Die Stadtgemeinde Gallneukirchen betreibt eine Vielzahl kommunaler Gebaude, technischer
Anlagen und Infrastruktureinrichtungen, deren Energieverbrauch im Rahmen des
Energieberichts erfasst und analysiert wird. Die energiewirtschaftlichen Grunddaten bilden die
Basis flr die laufende Energieverwaltung sowie fur strategische Mallnahmen zur Steigerung der

Energieeffizienz und zur Erhohung des Anteils erneuerbarer Energien.

Stromzahlpunkte und Energieverbrauch

Fur die kommunalen Einrichtungen bestehen derzeit insgesamt 51 Stromzahlpunkte. Diese
umfassen die Versorgung von kommunalen Gebauden, Photovoltaikanlagen, der offentlichen
Stralenbeleuchtung sowie Anlagen der Wasserversorgung. Die Verbrauchsdaten dieser
Zahlpunkte bilden die Grundlage flr die energetische Analyse der gemeindeeigenen

Infrastruktur.

Erdgasversorgung

Im Bereich der Warmeversorgung existieren 11 Erdgaszahlpunkte. Teilweise werden mehrere
Gebaude uber zentrale Heizungsanlagen versorgt. Ein Beispiel dafur ist die Heizungsanlage des
Schulzentrums, welche auch umliegende Gebaude mit Warme versorgt. In solchen Fallen erfolgt
die Zuordnung der Verbrauche zu den einzelnen Gebauden Uber Warmemengenzahler, wodurch

eine differenzierte Verbrauchserfassung ermaoglicht wird.
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1 Objektubersicht

In den nachfolgenden Tabellen und Statistiken werden alle erfassten Gebaude der
Stadtgemeinde Gallneukirchen aufgelistet und ausgewertet.

Auf den folgenden Seiten des Gemeinde-Energie-Berichtes wird eine Zusammenfassung des
gesamten Gemeinde-Energieverbrauchs dargestellt, anschliellend wird fir jedes Gebaude eine

Detailauswertung vorgenommen.

LEGENDE:

Flache (m?): Brutto-Grundflache des Gebaudes
Warme (kWh): Warmeverbrauch im Berichtsjahr
Strom (kWh): Stromverbrauch im Berichtsjahr
Wasser (m?3): Wasserverbrauch im Berichtsjahr

CO; (kg): COz-Emissionen aus dem Energieverbrauch im Berichtsjahr

BEGRIFFE AUS DEN ENERGIEAUSWEISEN:
Brutto-Grundflache (BGF)

Summe aller Grundflachen einer Immobilie

beschreibt den erforderlichen Referenz-Heizwarmebedarf
(HWB) am Standort eines Gebdudes

(ohne Warmerickgewinnung), um in einem Gebaude eine
Raumtemperatur von 22°C herzustellen bzw. zu erhalten.

HWB;etri (Referenzklima)

foee = Gesamtenergieeffizienzfaktor

EEBRrk = der normative Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum
Heizenergiebedarf den jeweils allfalligen Betriebsstrombedarf,
Kuhlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzgl.
allfalliger Endenergieertrage und zuzlglich des daftr
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf

ERMITTLUNG EMISSIONEN - CO2:
Erdgas Pellets Diesel

FAKTOR/KWh' 0,249 0,026 0,33
(kg CO,-Aquivalente je kwWh)

T https://secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html
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Einzelne kommunale Gebaude werden durch Pachter bzw. externe Betreiber genutzt, die eigene

Energievertrage abschlieRen. Dazu zahlen beispielsweise das Postverteilerzentrum sowie das

Einsatzzentrum. Auch bei einigen Einrichtungen im Sozialbereich — etwa beim Sozialwohnhaus

sowie bei Kindergarten — bestanden bis Dezember 2025 teilweise eigene Stromvertrage der

Mieter. Die entsprechenden Verbrauchsdaten werden jedoch der Stadtgemeinde zur Verfligung

gestellt und konnen somit in den Energiebericht integriert werden.

Brutto-
Gebdude Adresse Nutzung
Grundflache (m?2)
Amtsgebadude (inkl. Alte Feuerwehr) Reichenauer Strale 1 Gemeindeamt / Kultur 1.844,90
Ehem. Personalwohnhaus Reichenauer Stralle 1a div. Vereine 262,40
Bibliothek, 24618
Kulturkob'l Reichenauer Stral’e 14 Spektrum, Vereine '
Musikprobelokal Reichenauer Stralle 14a  [Stadtkapelle 398,99
Schulstrale 1/ VSu. MS
Schulzentrum gesamt Sehulfeld 2 Gallneukirchen 12.774,10
Altes Hallenbad u. Turnhalle Reichenauer Stral’e 10 Kulurelle Nutzung / 2.989,80
Schulen / Sportvereine
Landesmusikschule / LMS, Schulen, 461940
Sporthalle Reichenauerstralle 12 Sportvereine o
Kindergarten 2 Gruppen KiGa, 1921780
St. Martin Expositur Feldweg 24 3 Gruppen KRAB o
Kindergarten St. Martin Feldweg 22 3 Gruppen KiGa 964,50
4 Gruppen KiGa
Kindergarten St. Josef Ludwig-Schwarz-Weg 5 2 Gruppen KRAB 1.451,50
Freibadbetrieb
Freibad Gallneukirchen Badweg 2 Mai - August
Gusenhalle Veitsdorfer Weg 10 div. vereine, 1.314,00
Veranstaltungen
Sozialwohnhaus Reichenauer Stralle 19 7 Mieter 481,60
Wohnhaus HS27 Hauptstralle 27 1 Mieter 281,00
Einsatzzentrum (Polizei) Linzer Stralle 6 Polizei 865,20
Bauhof Hans-Zach-StraRe 8 Bauhof 509,00
Freiwillige Feuerwehr Hans-Zach-Stralle 10 FF Gallneukirchen 448,09
Postverteilerzentrum Hans-Zach-Stralle 9 Post AG 466,86
Heimathaus Dienergasse 2 Heimatverein 130,00
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1.2 Infrastruktur

1.21 StraRenbeleuchtung

Die offentliche Beleuchtungsinfrastruktur umfasst 797 Lichtpunkte im Gemeindegebiet. Im
Zuge der laufenden Modernisierung wurde bereits ein grolBer Teil der Anlagen auf
energieeffiziente Technik umgestellt: etwa 90 % der Lichtpunkte sind bereits mit LED-

Technologie ausgestattet.

Anlagen

Adresse

Strallenbeleuchtung

Linzerberg 19

Strallenbeleuchtung

Badweg 3

Strallenbeleuchtung

Dr. Renner Strale 29

Strallenbeleuchtung

Blitenstrale 1

Strallenbeleuchtung

Gaisbacher Stralle 28

StralBenbeleuchtung

Gaisbacher Stralle 4

StralBenbeleuchtung

Hauptstralle 1, Durchgang

StralBenbeleuchtung

Hans-Zach-Stralle 6

StralBenbeleuchtung

KalchgruberstraBe 1

StralBenbeleuchtung

Klaus 14

StralBenbeleuchtung

Kulmstrae 23

StralBenbeleuchtung

| ederergasse 29

StralBenbeleuchtung

Marktplatz 3

Strallenbeleuchtung

Punzenbergstralle 9

Strallenbeleuchtung

Oberer Jagerweg 6

Strallenbeleuchtung

Reichenauer Stralle 1a

Strallenbeleuchtung

Schulstralle 17

Strallenbeleuchtung Simling 8
Strallenbeleuchtung Tannenweg 15
StralBenbeleuchtung Tumbach 18
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12.2 Pumpwerke [ Wasser

Zur kommunalen Wasserversorgung betreibt die Stadtgemeinde 8 technische Anlagen. Dazu
zahlen Hochbehalter, Pumpwerke, eine Entsauerungsanlage sowie ein Regenauffangbecken.
Diese  Anlagen sind ebenfalls energierelevant, da insbesondere Pump- und
Aufbereitungsprozesse elektrische Energie bendtigen und daher im Energiebericht
bertcksichtigt werden.

Diese Grunddaten bilden den strukturellen Rahmen flr die weitere Analyse der
Energieverbrauche und -potenziale der Stadtgemeinde Gallneukirchen. Sie ermaoglichen eine
systematische Bewertung der bestehenden Infrastruktur sowie die Ableitung zuklnftiger

Malinahmen zur Effizienzsteigerung und zum Ausbau erneuerbarer Energiequellen.

Anlage Adresse Nutzung

Entsduerungsanlage Linzerberg 26 4 Netzpumpen, 1 Rickspllpumpe, 2 Brunnenpumpen
Linzerberg, 2 x Geblase flr Brieselungsentgaser, Kompressor
fur Rickspilung

Abwasser-Hebeanlage Gries 9 1 Pumpe fiir Abwasser (Hebeanlage)
Brunnen Klaus Klaus 24 1 Brunnenpumpe

Hochbehalter 2 Punzenberg 1 keine Pumpe

Hochbehalter 1 Punzenbergstrale 9 |2 Netzpumpen

Abwasser-Hebeanlage Schweinbacher Str. 1|1 Pumpe fiir Abwasser (Hebeanlage)
Motorikarena, WC-Anlage Schweinbacher Str. 1]selbstreinigendes WC

Ruckhaltebecken, Abwasser-Hebeanlad Wiesenweg 2 Rickhaltebecken/ Abwasser-Hebeanlage
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1.3 PV-Anlagen

Auf kommunalen Gebauden und Flachen sind derzeit 14 Photovoltaikanlagen installiert. Davon
werden 7 Anlagen aktuell als Volleinspeiser betrieben und gehen erst ab 2027 in das Eigentum
der Stadtgemeinde Uber. Die Ubrigen Anlagen dienen primar der Eigenversorgung mit
Uberschusseinspeisung in das offentliche Stromnetz. Die derzeitige Gesamtleistung aller
Anlagen betragt rund 400 kWp.

Anlage Inbetriebnahme | KWp Einspeisung
ASZ 22.04.2014 19,38 | Eigentimer Helios - Volleinspeisung bis 2027
Bauhof 10.03.2014 20,40 | Eigentiimer Helios - Volleinspeisung bis 2027
Reichenauer Strale 1 24.04.2014 42,84 | Eigentimer Helios - Volleinspeisung bis 2027
Gusenhalle 26.05.2014 14,75 | Eigentimer Helios - Volleinspeisung bis 2027
Landesmusikschule 11.06.2014 14,75 | Eigentimer Helios - Volleinspeisung bis 2027
Neue Mittelschule 14.05.2014 21,50 | Eigentimer Helios - Volleinspeisung bis 2027
Postverteilerzentrum 24.04.2014 34,17 | Eigentimer Helios - Volleinspeisung bis 2027
Freiwillige Feuerwehr 28.09.2020 20,48 Uberschusseinspeisung - Oemag
Schulzentrum 29.11.2024 123,77 Uberschusseinspeisung - Oemag
Schulzentrum 05.02.2026 152,52 Uberschusseinspeisung - Oemag
Kindergarten St. Martin Expositur 19.12.2017 324 Uberschusseinspeisung - Oeamg
Kindergarten St. Martin 18.12.2017 324 Uberschusseinspeisung - Oeamg
Kindergarten St. Josef 11.09.2025 50,00 Uberschusseinspeisung - Oemag
Gusenhalle 01.05.2023 29,52 Uberschusseinspeisung - Oemag
Entsauerungsanlage 27.02.2024 9,02 Uberschusseinspeisung - Oemag
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Die aufgelisteten Fahrzeuge stehen derzeit taglich im Einsatz fur die Stadtgemeinde

Gallneukirchen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung des laufenden

Betriebs. Im Sinne einer nachhaltigen Energie- und Klimastrategie wird der Fuhrpark schrittweise

auf E-Mobilitat umgestellt. Durch den kontinuierlichen Ersatz konventioneller Fahrzeuge durch

E-Autos werden Emissionen reduziert und die Energieeffizienz im kommunalen Betrieb

nachhaltig verbessert.

Fahrzeug Verwendung Frst Kennzeichen | Diesel | Elektro
zulassung
E- Renault Kangoo Hausmeister / Lieferung Essen 2023 UU 469 A v
E-Opel Vivaro KWM Wasserwerk 2024 UU 635FH v
Renault Zoe Amt 2016 Uu 372A v
VW Caddy Kasten BlueMotion Polier 2018 UuU 140A v
Opel Movano Kleintransporter 2025 UU 649A v
Steyr Traktor Raumen + Streuen 2020 UU219A v
John-Deere-Traktor R&umen + Streuen 2012 UU 342A v
Hoftrac Weidemann 1255CX Gehst. RGumen + Streuen 2009 Uu 119 DD v
JCB Radlader 409 T4Final Raumen 2017 Uu 417A v
Schéffer Radlader Raumen + Streuen 2025 UU 364A v
John-Deere-Kompakttraktor X 940 Sportplatzpflege 2020 - v
Mobilbagger Wacker Neuson Wasserwerk 2018 UU 194A v
ISEKI Freibad/Sportpl. 2025 UU 648A v
Opel Vivaro ausgeschieden Uu 529ClI v
Toyota Dyna ausgeschieden UU 348A v
Gianni Ferrari Turbo 2 Bauhof scheidet aus 2014 UuU 362 A v
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2 Gemeindezusammenfassung

2.1 Energieverbrauch der Gemeinde

Der gesamte Energieverbrauch der Stadtgemeinde Gallneukirchen fur die verwalteten
offentlichen Gebaude, Anlagen und Fuhrpark (fossil) fir das Jahr 2025 betragt 2.999,70 MWh.
Davon wurden 81 % fur Gebaude, 15 % fur den Betrieb der gemeindeeigenen Anlagen und 4 %

fur den Fuhrpark bendtigt.

Verteilung Energie der Gemeinde 2025

Summe Fuhrpark

fossil
4% Summe Anlagen

. 15%

SUmme GebaUdeJ
81%

= Summe Anlagen = Summe Gebaude = Summe Fuhrpark fossil

Entwicklung Gesamtenergieverbrauch
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000

2.000.000

kWh

1.500.000

1.000.000

500.000

2020 2021 2022 2023 2024 2025
® Summe Fuhrpark fossil 91.787 122212 1563.327 114.942 98.585 108.324
B Summe Gebaude 3.022.927 = 3.205.398 @ 2.921.506 @ 2.643.310 | 2.616.230 @ 2.423.385
B Summe Anlagen 486.733 494.850 479.413 472.719 460.638 468.016
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2.2 Entwicklung des Energieverbrauchs
Jahresvergleich 2020 — 2025
Warmeverbrauchgesamt Stromverbrauchgesamt
3.000.000 900.000
2.500.000 800.000
700.000
2.000.000 600.000
S 1500000 5 50000
1.000.000 = 400.000
300.000
500.000 200.000
) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 100.000
mPellets  57.504 60.768 89.088 145.152 128.544 142.464 : 2020 2021 2022 2023 2024 2025
mEdgas 2.667.897 2.836.376 2.550.644 2274135 2.200.263 1.999.832 mStrom  809.985 846.473 850.432 841.894 876.605 891.569
Fuhrpark fossil gesamt CO.,/kg (Erdgas, Diesel,Pellets)
160.000 800.000 748.168
696.091 688.024
140.000 700.000 607 842
120.000 600.000 : 583.6% 533791
100.000 500.000
£ 80000 400.000
60.000
300.000
40.000
200.000
20.000
100.000
) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 _
HDiesel/Benzin  91.787 122212 153.327  114.942 98.585 97.692 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energiebedarf 2025 nach Energietragern Der Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Erdgas,
Diesel/Benzi . . . . .
Pelets e Diesel und Benzin konnte im Berichtszeitraum

50/0
deutlich reduziert werden. Dies flihrte zu einer
entsprechenden  Verringerung  der  CO,-
Emissionen.

Erdgas
64%

Die Energie fur die E-Mobilitat ist im

Stromverbrauch des Amtsgebaudes, sowie des

= Srom =HEdgas = Pellets = Diesel/Benzin

Bauhofs inkludiert und wird ab 2026 separat

ausgewertet.



2.3 Kostenentwicklung

Energiekosten
180.000 €
160.000 €
140.000 €
120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
€ - u n ] [ ] |
2020 2021 2022 2023 2024 2025
mStrom 114.687€ 133.690€ 120.579€ 104.499€ 217.140€ 177.768€
mWarme  105.387€ 109.854€ 122550€ 113.950€ 201.510€ 152.641€
m Fuhrpark = 7.739€ 13.162€  17.532€ 13541€ 12759€  15919€
EntwicklungEnergiekosten/ kWWh
0,3000
0,2500
0,2000
8 0,1500
=
0,1000
OYOSOO /\
0,0000
2020 2021 2022 2023 2024 2025
e Stromkosten/kWWh - 0,416 ~ 0,1579 = 0,1418 = 0,1241 0,2477 = 0,1994
= Heizkosten/kWh ~ 0,0395 0,0387 0,0481 0,0501 0,0917 0,0834
e Diesel/Fuhrpark ~ 0,0843 = 0,1077 = 0,1143 0,1178 0,1294  0,1470

400.000 €
350.000 €
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
- €
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Energiekosten gesamt
o /
o /
2020 2021 2022 2023 2024 2025

ESrom B Warme B Fuhrpark

Trotz eines rtcklaufigen Energieverbrauchs ist ein deutlicher Anstieg der Kosten zu verzeichnen.

Hauptursache hierfur ist die anhaltend instabile weltwirtschaftliche Situation, die zu erheblichen

Preisschwankungen auf den Energiemarkten fuhrt. Gleichzeitig gestalten sich Ausschreibungen

zunehmend komplexer und aufwendiger, da feste Preisangebote (Fixpreise) immer seltener

werden und stattdessen vermehrt sogenannte Floater-Modelle zur Anwendung kommen. Dies

erschwert die langfristige Planbarkeit und erhoht das wirtschaftliche Risiko. Eine Verbesserung

hinsichtlich dieses Risikos wird in der Ablose von Erdgas durch die Nahwarme gesehen.
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Errichtung:
Brutto-Grundflache:
Nutzung:

Vermietung:

HWBrerrx:
foee re
EEBr«:
Heizung:
Strom:
PV-Anlage:

Investitionen:

1969

1.844,9 m?

Burogebaude

Postamt, Alte Feuerwehrhalle - Kulturpool, Heimatverein,
Naturfreunde, Imkerverein, OVP-Frauen
98,3 kWh/m?2a

1,58

193,8 kWh/m2a

Erdgas (Kesseleinbau 1990)

2 Zahlpunkte

ges. 42,84 kWp / Volleinspeisung (Helios)
2021 - Austausch Leuchtkorper (LED)

3.1.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch 2025/ k\Wh

Warme
224.395
89%

Strom
26.814
11%

= Strom

» Warme



kWh
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3.1.2 Entwicklung der Jahreswerte far Strom, Warme, Wasser

Stromverbrauch Amtshaus

30.000

25.000
20.000
15.000
10.000

5.000

2021 2022
26.098 26.991 27432

mStrom  26.598

400
350
300
250
200
150
100

WASSER

250.000

200.000

150.000
_~<

100.000

50.000

Gasverbrauch Amtshaus
|I || !! II ||

m\Wame 195.697 252722 = 222.900 = 227.063 = 211.376

60.000

50.000

CO,/kg (Erdgas)

62.928

55502 5% 52.633
48.729
40.000
30.000
20.000
10.000

2020 2021 2022 2023 2024

2025
224.395

55.874

2025
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3.2 ehem. Personalwohnhaus, R1a

Errichtung: 1970

Brutto-Grundflache: 262,40 m2

Nutzung: Vermietung an private und offentl. Institutionen
HWBrefrx: 243,1 kWh/m?2a

faee re 3,05

EEBRrk: 409,3 kWh/m?2a

Heizung: Erdgas (Kesseleinbau 1990)

Strom: 6 Zahlpunkte

PV-Anlage: ges. 42,84 kWp / Volleinspeisung (Helios)
Investitionen: 2024 — Einbau von Heizungsthermostaten

3.2.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch 2025/ kWWh Srom

3.091
6%

= Strom
= Warme

A%

13
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3.2.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wérme, Wasser

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500

u Strom

18
16
14
12

N A O

2020
1.816

2020

StromverbrauchRl1a

2021 2022 2023
1.404 1.773 1.936

WASSER

6
5
1 %
=
2022 2023

2021

2024 2025

2.665

2024

3.091

2025

Gasverbrauch Rla
60.000
50.000
40.000
< 30.000
x
20.000
10.000
2020 2021 2022 2023 2024 2025
m\Wame  49.926 58.867 49.474 50.616 42.664 45771
CO,/kg (Erdgas)
16.000 14.658
14.000 12.432 12319 12,603
12.000 10623 11.397
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

2020 2021 2022 2023 2024 2025



3.3 Kulturkobl

Errichtung:
Brutto-Grundflache:
Nutzung:

HWB;efrx:

foee:

EEBr«:

Heizung:

Strom:

PV-Anlage:

Investitionen:

1900

746,18 m?

Vermietung an private Institutionen
34,6 kWh/m2a

0,85

119,10 kWh/m?a

Erdgas (Heizung Schulzentrum)

1 Zahlpunkt

Generalsanierung 2019

3.3.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch 2025/ k\Wh

7%

Strom
9.239
23%

= Strom

= Warme

~.9allneukirchen
stadtamt
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3.3.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wéarme, Wasser

Stromverbrauch Kulturkobl

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

. 2020 2021 2022 2023 2024 2025

m Strom 5.285 7.914 7.969 7.736 8.306 9.239
120

100

78
80
58

60 48

40 33

20 %

2020 2021 2022 2023

40.000
35.000
30.000
25.000

S 20.000
15.000
10.000

5.000

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

Warmeverbrauch Kulturkobl

2022 2023 2024 2025
36.736 29.949 28.692 31.017
CO,/kg (Erdgas)

2022 2023 2024 2025

Im vergangenen Jahr ist der Stromverbrauch gegenuber dem Vorjahr gestiegen. Ursache hierfur

war ein Wassereintritt infolge eines Starkregenereignisses im Juni. Zur Trocknung der

betroffenen Bereiche mussten uber einen langeren Zeitraum Trocknungsgerate eingesetzt

werden, was zu einem erhohten Energiebedarf fuhrte.
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3.4 Musikprobelokal

Errichtung: 2020

Brutto-Grundflache: 398,99 m2

Nutzung: Vermietung an Stadtkapelle
HWBetrk: 38,9 kWh/m?2a

foee: 0,59

EEBr«: 124 kWh/m?a

Heizung: Erdgas (Heizung Schulzentrum)
Strom: 1 Zahlpunkt

PV-Anlage: -

Investitionen:

3.4.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch2025/ kWWh

Strom
3.840
19%

= Strom

= Warme

81%
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3.4.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wérme, Wasser

StromverbrauchMusikprobelokal

5.000
4.500
4.000

m Strom 3.767

14
12
10

Warmeverbrauch Musikprobelokal

25.000

20.000

3500
3.000 15.000
2500 g
2.000 10.000
1.500
1.000 5.000

500

) 2022 2023 2024 )

2025 2022 2023 2024 2025
4.641 3.994 3.840 m\Wame 22727 15.780 15.547 16.430
WASSER CO,/kg (Erdgas)
6.000 5.659
5.000
4.091
3.929
9 4,000 3.871
8
3.000
2.000
1.000
2023 2024 2022 2023 2024 2025
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3.5 Schulzentrum inkl. Hallenbad

Errichtung:
Brutto-Grundflache:

Nutzung:

HWBref,RK:

foee RK:

EEBRKI

Heizung:
Strom:
PV-Anlage:

Investitionen:

1927,VS1/1973,VS2 /1964, MS1 /1973, MS2

5.996,0 m? (VS + Verbindungsgang)
6.778,1 m? (MS)
2.989,80 m? (Hallenbad + Turnhalle)

Schulbetrieb durch VS und MS
Schulkiche
Sporthalle - SVG, Hallenbad - Kulturpool

44,8 kWh/m?2a (VS + Verbindungsgang)
39,4 kWh/m?2a (MS)

45,4 kWh/m?2a (Hallenbad)

120,5 kWh/m?2a (Turnhalle)

0,87 (VS)
0,80 (MS)
0,78 (Hallenbad)
1,22 (Turnhalle)

90,6 kWh/m?2a (VS)
81,3 kWh/m?2a (MS)
112,4 kWh/m?2a (Hallenbad)
208,1 kWh/m?2a (Turnhalle)

Erdgas (Heizung Schulzentrum)
1 Zahlpunkt

- 123,77 kWp ab 11/2024, Uberschusseinspeisung
- Erweiterung um 152,52 kWp 2025
-21,50 kWp / Volleinspeisung (Helios (Ubernahme Stadtgemeinde 2026))

Generalsanierung Schulzentrum ab 2023
Adaptierung Altes Hallenbad 2021
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3.5.1 Energieverbrauch
Energieverbrauch 2025/ kWh Srom
177.321
13%
= Srom
= \Warme
Warme
1.232.450
87%

\erbrauchsverteilung nach Subzahler

40.000
30.000
20.000

10.000

-10.000
-20.000
-30.000

-40.000

Warme Schulzentrum %
b 5%

= LMS

» Sporthalle

= Kultukobl

» Musikprobelokal

= Schulzentrum

Energietendenz Schulzentrum 2025

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1" 12

B Ausdem Netzgekauft (kWh) Durch PVerzeugt (kWh) M Ins Netzeingespeist (kW\h) Von Geréten verbraucht (kWh)
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2022

2025 2020 2021 2022 2023 2024 20

Aufgrund der Generalsanierung des Schulzentrums seit dem Jahr 2023 ist der Energieverbrauch
in diesem Zeitraum nur eingeschrankt aussagekraftig. Durch die laufenden Bauarbeiten sowie
die damit verbundenen standig wechselnden Nutzungsbedingungen (z. B. abschnittsweise
Nutzung von Gebaudeteilen, provisorische Anlagen, zeitweise Aulierbetriebnahmen) ergeben

sich keine stabilen und vergleichbaren Verbrauchswerte.

Der Stromverbrauch ist wahrend der Bauphase deutlich angestiegen, der Netzbezug konnte
durch die Inbetriebnahme der neuen Photovoltaikanlage, die einen Teil des bendtigten Stroms

direkt vor Ort erzeugt, reduziert werden.

Eine aussagekraftige Bewertung der tatsachlichen Energieeffizienz des sanierten
Schulzentrums wird erst nach Abschluss der Bauarbeiten und bei einem vollstandigen,

regularen Betriebsjahr moglich sein.

21

stadtamt
3.6.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wéarme, Wasser
Stromverbrauch Schulzentrum Gasverbrauch Schulzentrum
1,600.000
200.000 1.400.000
150.000 1.200.000
1,000.000
g 100.000 é 800.000
600.000
50.000 400.000
i 200.000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 )
PV-Eigenverbrauch 48.282 2020 2021 2022 2023 2024 2025
= Strom 114390 108806 118253 123716 173607 177.321 E\Wame 1.607.835 1.820.499 1.647.144 1525727 1494746 1.232.450
WASSER CO,/kg (Erdgas)
3.000 500.000 455.545
2641 450.000 400.351 410.139
379.906
2.500 2173 400.000 368.510
350.000
2000 306.880
300.000
E 1500 . 250.000
200.000
1.000 150,000
50 100.000
50.000

25
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3.6 Landesmusikschule [ Sporthalle

Errichtung:
Brutto-Grundflache:

Nutzung:

HWBref,RK:

foee:

EEBr«k:

Heizung:
Strom:
PV-Anlage:

[Investitionen:

2008

1.919,70 m? (Turnhalle)
2.700,30 m2 (LMS)

Musikschule / Sporthalle flir Schule und Vereine
gelegentl. Vermietung von Veranstaltungsraumlichkeiten der LMS
bzw. der Sporthalle

43,7 kWh/m?a (Turnhalle)
34,8 kWh/m2a (LMS)

0,53 (Turnhalle)
0,74 (LMS)

208,71 kWh/m?2a (Turnhalle)
144,0 kWh/m?2a (LMS)

Erdgas (Heizung Schulzentrum)
1 Zahlpunkt
14,75 kWp / Volleinspeisung (Helios)

3.6.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch 2025/ kWh

65%

Srom
72.210
35%

= Strom
= Warme

22
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3.6.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wérme, Wasser

StromverbrauchLMS u. Sporthalle

80.000

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

2020
mSirom  74.984

400
350
300
250
200
150
100

2021

140.000

120.000
100.000
80.000
é 60.000
40.000
20.000
2023 2024 2025 )

Warmeverbrauch LMS u. Sporthalle

2021 2022 2022 2023 2024 2025
71.151 77014 80404 mWame  134.240 124.004 116.000 133.000
WASSER CO2/ kg (Erdgas)
35.000 33.117
30.877
30.000 28.884
25.102
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2022 2023 2024 2025

23
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3.7 Kindergarten St. Martin Expositur / Krabbelstube

Errichtung:
Brutto-Grundflache:
Nutzung:

HWB;efrx:
foee:

EEBr«:
Heizung:
Strom:
PV-Anlage:

Investitionen:

1973
1.217,8 m?

Kindergarten (Pfarrcaritas Gallneukirchen)
Krabbelstube (06. Familienzentren)

76,4 kWh/m?2a

1,19

126,71 kWh/m?2a

Erdgas

1 Zahlpunkt

3,24 kWp / Uberschusseinspeisung
Sanierung 1997

3.7.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch 2025/ kWWh Srom

93%

7.105
7%

= Strom
= \Warme

24



Stromverbrauch KIGASt. Martin Expositur

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

m Strom

450
400
350
300
250
200
150
100
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3.7.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wérme, Wasser

u. Krabbelstube

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000
6.403 6.778

2025

WASSER

28.000

24.000

2020

Die Stromverbrauche der Kindergarten wurden durch

23782 24.168 23018
20.000
16,000
12,000
8.000
4.000

Gasverbrauch KIGA St. Martin Exposituru.

Krabbelstube

2025

7.105 E\Wame  95.509 109.226 97.059 102.581 92.441 101.694

CO,/kg (Erdgas)
27.197
25.543 25.322

2020 2021 2022 2023 2024 2025

den jeweiligen Kindergartenbetreiber

bereitgestellt und in den Energiebericht tGbernommmen. Die Daten bilden die Grundlage fur die

Auswertung und Bewertung des Energieverbrauchs in diesem Bereich.
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3.8 Kindergarten St. Martin

Errichtung:
Brutto-Grundflache:
Nutzung:

HWB;efrx:

foee:

EEBr«:

Heizung:

Strom:
PV-Anlage:

Investitionen:

1993

964,5m?

Kindergarten (Pfarrcaritas Gallneukirchen)
62,3 kWh/m?2a

0,86

109,2 kWh/m?2a

Pellets seit 10/2022

Umrechnung: kg Pellets x 4,8 = Verbrauch in kWh
1 Zahlpunkt

3,24 kWp / Uberschusseinspeisung

2022 - Umstellung auf Pelletsheizung

3.8.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch 2025/ kWh Srom

91%

8.097
9%

= Strom
= Warme
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8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

m Strom

350
300
250
200
150
100
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3.8.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Warme, Wasser

Stromverbrauch KIGASt. Martin

2023
8.987

2024
6.561

2025
8.097

2022

WASSER

=
2023

2020

Warmeverbrauch KIGA St. Martin

90.000
80.000
70.000
60.000
S 50.000
~40.000
30.000
20.000
10.000
) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
m\Warme 94604  101.780 92627 89.280 72,672 86.592
CO,/kg (Erdgas/ Holzpellets)
20.356
20.000 18.921
15.000
10.000
5.000
2408 2321 1.889 2.251
[ B N
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Erdgas Pellets

Die Stromverbrauche der Kindergarten wurden vom jeweiligen Kindergartenbetreiber

ubermittelt und in den Energiebericht integriert. Sie dienen als Grundlage fur die Analyse und

Bewertung des Energieeinsatzes in diesem Bereich. Zudem erfolgte im Oktober 2022 die

Umstellung der Warmeversorgung von Erdgas auf Pellets, wodurch sich eine Veranderung in

der Energietragerstruktur ergibt.
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3.9 Kindergarten St. Josef

Errichtung: 2013
Brutto-Grundflache: 1.451,50 m?
Nutzung: Krabbelstube (06. Familienzentren)

Kindergarten (Pfarrcaritas Gallneukirchen)

HWBrefri: 37,6 kWh/m?2a

foee: 0,58

EEBRr«: 80,1 kWh/m?2a

Heizung: Pellets (EG) / Warmepumpe (0G)

Strom: 1 Zahlpunkt

PV-Anlage: 50 kWp / Uberschusseinspeisung / Speicher (20kWh)
Investitionen: 2024 - Aufstockung

3.9.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch 2025/ kWh gggng

14%

= Strom
s Warme

Warme
51.648
86%
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3.9.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wéarme, Wasser

Stromverbrauch KIGASt. Josef Warmeverbrauch KIGA St. Josef
9.000 70.000
8.000 60.000
7.000
6.000 50.000
5.000 § 40.000
4.000 =~ 30.000
3.000 20,000
2.000
1.000 10.000

2022 2023 2024 2025 . 2020 2021 2022 2023 2024 2025
m Strom - 7.475 7.737 8.096 ®Wamme  57.504 60.768 55.872 51.168 52.992 51.648

WASSER CO,/kg (Holzpellets)
1.800
o 1.600 1.495 1.560
400 B N 1.453
350 1.400 1.330 1.378 1.343
300 - 268 264 1.200
250 217 1.000
200 800
150 600
100 400
50 200
2020 2021 2022 2023 2024 - 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Die Stromverbrauche der Kindergarten wurden vom jeweiligen Kindergartenbetreiber
ubermittelt und im Energiebericht bertcksichtigt. Im Zuge der Aufstockung in den Jahren
2024/2025 erfolgte zudem eine Erweiterung der Photovoltaikanlage. Die Warmeversorgung im
Erdgeschoss wird weiterhin Uber die bestehende Pelletsheizung sichergestellt, wahrend das
Obergeschoss mit einer Warmepumpe beheizt wird. Erganzend wurde 2025 ein Stromspeicher

installiert, um den Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms zu optimieren.

29



3.10 Freibad

Errichtung:
Nutzung:
Heizung:
Strom:
Solarmatten:

Investitionen:

~.9allneukirchen
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1994

Freibadbetrieb von Mai — August, Pavillon

keine Heizung, Warmwasseraufbereitung elektrisch

1 Zahlpunkt

Temperierung des Badewassers mit Sonnenenergie

2017 — Erneuerung der gesamten Technik (Chlorgasanlage)

04/2023 — Anschaffung E-Boiler fir Warmwasseraufbereitung

3.10.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch 2025/ kWh

= Strom

= Warme

30
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3.10.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wéarme, Wasser

StromverbrauchFreibad WarmeverbrauchFreibad
80.000 (Warmwasseraufbereitungbis 2022)
70.000 25.000
60.000 20,000
50.000
40.000 s 15.000
30.000 = 10.000
20.000
5.000
10.000
) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
mStrom 55435 72435 = 67174 75659 = 69295  66.167 mWame 15300 16230 21580
WASSER CO,/kg (Erdgas)

6.000,00
8000 5.210,16
7.000 5.000,00
6.000 soogo  37HaB 392209
5.000
4.000 3.000,00
3.000 2000,00
2.000 1.355
1,000 1.000,00

2021 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Der hohe Stromverbrauch in den Sommermonaten im Bereich des Freibads, kann durch die
Nutzung der Photovoltaikanlage auf der Gusenhalle teilweise kompensiert werden. Durch die
Eigenproduktion von Energie lassen sich Lastspitzen abfedern und gleichzeitig die

Energiekosten nachhaltig reduzieren.
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3.11 Gusenhalle

Errichtung:
Brutto-Grundflache:
Nutzung:

HWB;efrx:

foee:

EEBr«:

Heizung:

Strom:

PV-Anlage:

Investitionen:
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1981

1.314,0 m?

Veranstaltungsgebaude / regelmallige Vermietung
113,2 kWh/m?2a

1,91

149,2 kWh/m?a

Erdgas

1 Zahlpunkt

29,52 kWp / Uberschusseinspeisung
14,75 kWp / Volleinspeisung (Helios)
2022 - Heizungsregelung

3.11.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch 2025/ kWh

73%

= Strom

= \Warme
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3.1.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Warme, Wasser
Stromverbrauch Gusenhalle Gasverbrauch Gusenhalle
100.000 (o 300.000
20,000 | | 250.000
é 60.000 200.000
x
40,000 S 150,000
100.000
20.000
50.000
) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
P\V-Egenverbrauch - - - 19.139 21.969 22.000 . 2020 2021 2022 2023 2024 2025
= Strom 78413 104.780 95.788 83.806 76.632 77.979 m\Wame  447.494 286.635 303.627 176.518 187.337 210.922
WASSER COy/kg (Erdgas)
1.000 120.000 111.426
00 100.000
800
700 80.000 71312 (608
600
E 500 60.000 52.520
200 - 43.953 46.647
308 297 40.000
300
20 20.000
100
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Energietendenz Gusenhalle 2025
25.000,000
20.000,000 .
15.000,000
10.000,000 -
5.000,000 . . [
0000 = - ! - | ! [ | - -
-5.000,000
-10.000,000
-15.000,000
-20.000,000
-25.000,000
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1" 12
W Ausdem Netzgekauft (kWh) m durch PVerzugt (kWh) M Ins Netzeingespeist (k\Wh) Von Geréten verbraucht (k\Wh)
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3.12 Wohnhaus, Reichenauer Straf3e 19

Errichtung: 1900

Brutto-Grundflache: 481,60 m2

Nutzung: 6 Wohnungen / Vermietung

HWB;efrx: 143,9 kWh/m?2a

foee: 2,34

EEBRrk: 236,4 kWh/m?2a

Heizung: Erdgas — 2 Gasthermen

Strom: 6 Zahlpunkte / Stromabrechnung Uber Mieter
Investitionen: 2024 - Dachsanierung (ohne Dammung)

3.12.1 Energieverbrauch

Srom*

Energieverbrauch 2025/ kWh | 2071
4%

= Strom*

= \Warme

96%

*Strom: NUR Beleuchtung Stiegenhaus. Eigene Stromliefervertrage durch Mieter
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3.12.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wérme, Wasser

StromverbrauchR19 GasverbrauchR19
2500 70.000
60.000
2.000
50.000
1,500 10,000
~ 1000 = 30.000
20.000
500
10.000
) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
B Srom*  1.944 1.657 1.889 1.881 1.995 2.071 m\Warme 52682 66408 56116 61504 = 52228 54251
WASSER CO,/kg (Erdgas)
400 18.000 16.536
16.000 15.314
350 13.973
14.000 13.118 13.005 13.508
300
12.000
250 224
10.000
E 20 8.000
150 6.000
100 4,000
50 2,000
2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Die Stromverbrauche im Sozialwohnhaus Reichenauer Stralle 19 wurden nicht vollstandig
ausgewertet, da die Mieter Uber eigene Stromliefervertrage verfligen. In den Energiebericht
wurde daher ausschlieBlich der Allgemeinstrom fur das Stiegenhaus und die gemeinschaftlich

genutzten Bereiche einbezogen.
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3.13 Wohnhaus Hauptstral3e 27

Errichtung: 1900, letzte Veranderung 2010
Brutto-Grundflache: 281 m?

Nutzung: Einfamilienhaus — Vermietung
HWBref, rk: 104,0 kWh/m?2a

foee: 1,56

EEBRrk: 162,0 kWh/m2a

Heizung: Erdgas

Strom: 1 Zahlpunkt

Investitionen: -

3.13.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch2025 / kWWh Strom

3.089,00

14%

= Strom

= Warme

Warme
18.659,00
86%

~.9allneukirchen
stadtamt
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3.13.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wérme, Wasser
StromverbrauchHS27 Gasverbrauch HS27
3.500 25.000
3.000
20.000
2.500
2000 15.000
£
1.500 10.000
1.000
5.000
500
2020 2021 2022 2023 2024 2025 : 2020 2021 2022 2023 2024 2025
H Strom 3.000 3.202 3.257 3.093 3.161 3.089 ®Wame  15.664 18.495 15.773 21.098 17.819 18.659
WASSER CO,/kg (Erdgas)
6.000
100 o 5253
z 5.000 4.605 4.437 4.646
70 4,000 3.900 3.927
60
50 3.000
40
20 2.000
20 1.000
10 1
- 2020 2021 2022 - 2020 2021 2022 2023 2024 2025

37



~.9allneukirchen
stadtamt

3.14 Einsatzzentrum — Polizei

Errichtung: 1997

Brutto-Grundflache: 865,2 m2

Nutzung: Polizeistation Gallneukirchen

HWB;efrx: 91,7 kWh/m?2a

foee: 1,29

EEBr«: 151,9 kWh/m?2a

Heizung: Erdgas

Strom: 1 Zahlpunkt Stromabrechnung Uber Mieter

Investitionen:

3.14.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch 2025/ kWh Strom

19.238

= Strom

= Warme

81%
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3.14.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wéarme, Wasser

2024 2025

18.480

15.000

kWh

10.000

5.000

B Strom

300
250
200

T 150

100

Stromverbrauch Polizei

2020 2021 2022 2023
23.273 23.225 23.161 20.110

WASSER

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

19.238

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

Wame

stadtamt
Gasverbrauch Polizei
2020 2021 2022 2023 2024 2025
85.716 108.747 69.419 70.709 71.490 84.043
CO./ kg (Erdgas)
27.078
21.343 20.927
17.801

17.285 17.607

2022 2023

2021

2020 2024

2025

Die Polizei erfolgt in Eigenverwaltung hinsichtlich ihrer Energieversorgung. Strom- und

Gasliefervertrage werden eigenstandig abgeschlossen und verwaltet.

Verbrauchswerte werden regelmallig erfasst und an die Stadtgemeinde Ubermittelt.

Die jahrlichen
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3.15 Bauhof

Errichtung:

Brutto-Grundflache:

Nutzung:
Heizung:
Strom:
PV:

[nvestitionen:

_.gallneukirchen
stadtamt

1981 und 2003

gemeindeinterne Nutzung durch Bauhof / Wasserwerk
Gas

1 Zahlpunkt

20,40 kWp / Volleinspeisung (Helios)

3.15.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch2025/ k\Wh

77%

Strom
10.938

= Strom

= Warme

40



gallneukirchen
AV
stadtamt

3.15.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wérme, Wasser

Stromverbrauch Bauhof Gasverbrauch Bauhof
14.000 45.000
12.000 40.000
10.000 %000
) 30.000
8.000 25.000
< s
6.000 20.000
4.000 15.000
10.000
2.000 5000
. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EStrom 9747 11594 10753 7.119 8.233 10.938 mWarme 37410 42514 | 39508 | 38312 34566 | 37.320
WASSER COx/kg (Erdgas)
12.000
160 10.586
9.837
140 10.000 9.315 9.540
geo7 099865
120
8.000
100
80 6.000
60 4,000
40
- 2,000
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Der gestiegene Stromverbrauch im Bauhof ist auf die Umstellung auf elektrisch betriebene
Fahrzeuge zurickzufuhren. Die Ladung der E-Fahrzeuge erfolgt vor Ort und fuhrt zu einem

entsprechend erhohten Energiebedarf.
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3.16 Freiwillige Feuerwehr Gallneukirchen

Errichtung: 2017

Brutto-Grundflache: 448,09 m2

Nutzung: Freiwillige Feuerwehr Gallneukirchen
HWBretrk: 36,03 kWh/m?2a

foee: 0,61

EEBr«: -

Heizung: Gas

Strom: 1 Zahlpunkt

PV-Anlage: 20,48 kWp / Uberschusseinspeisung

Investitionen:
3.16.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch 2025/ kWh

Srom

= Strom

‘ = \Warme

7%
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kWh

gallneukirchen
AV

3.16.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wérme, Wasser

20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

u Strom

600
500
400
300
200

100

Stromverbrauch Feuerwehr

2020 2021 2022 2023

2024 2025
19.228 14.508 15.393 16.753 17.180 20.109
WASSER
300
125
E B
2023 2024 2025

80.000
70.000
60.000
50.000
£ 40.000
30.000
20.000
10.000

stadtamt
Energieverbrauch Feuerwehr
2020 2021 2022 2023 2024 2025
m\Wame  70.508 70.083 59.599 67.279 65.454 73.736
CO,/kg (Erdgas)
20.000 18.360
18000 7% 17451 16752 15208
16.000 14.840
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Eine Auswertung der PV-Produktion ist erst ab dem Jahr 2026 maoglich.
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3.17 Postverteilerzentrum

Errichtung: 2003

Brutto-Grundflache: 466,86 M2

Nutzung: Osterreichische Post AG - Postverteilerzentrum
HWBefri: kein Energieausweis vorhanden

foee: kein Energieausweis vorhanden

Heizung: Gas (Anlagenbetreiber = Post AG)

Strom: 1 Zahlpunkt (Anlagenbetreiber = Post AG)
PV-Anlage: 34,17 kWp / Volleinspeisung (Helios)

Investitionen:

3.17.1 Energieverbrauch

Energieverbrauch2025 / k\WWh

Warme
48.967
33%

= Strom

» Wame

Strom
98.366
67%
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3.17.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wérme, Wasser
Stromverbrauch Postverteilerzentrum Gasverbrauch Postverteilerzentrum
120.000 80.000
100.000 70.000
60.000
80.000 50.000
é 60.000 § 40.000
40.000 30.000
20.000
20.000 10.000
) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 - 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EStrom 73171 113.090 111.496 108.809 107.069 98.366 mWame  60.989 72.604 56.940 50.000 46.375 48.967
WASSER/ M? COy/kg (Erdgas)
120 20.000 18.078
18.000
16.000 15.188 14.178
14.000 12.450 12.193
12.000 11.547
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2020 2024 _ 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Das Postverteilerzentrum erfolgt in Eigenverwaltung hinsichtlich ihrer Energieversorgung.
Strom- und Gasliefervertrage werden eigenstandig abgeschlossen und verwaltet. Die jahrlichen

Verbrauchswerte werden regelmafig erfasst und an die Stadtgemeinde Gbermittelt.
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3.18 Heimathaus

Errichtung: vor 1919

Brutto-Grundflache: 130 m?

Nutzung: Kulturelle Nutzung

HWBefri: kein Energieausweis vorhanden

foee: kein Energieausweis vorhanden
Heizung: Strom (nur bei Bedarf)

Strom: 1 Zahlpunkt

Investitionen: Erneuerung Dach und Dachstuhl 2004

3.18.1 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom, Wasser

EnergieverbrauchHeimathaus WASSER
2,000 5
1.800 4 4
1.600 , %
1.400 3 3
1200 ° = =
1.000 3 | = | =
E 2 = =
800 2 = = =
600 2 E E BH
40 . 1 = = E
200 = = =
: [— 1 = = = =
2020 2021 2022 2023 2024 2025 } = = = =
mStrom  1.568 2.765 1.925 2021 2022 2023 2024

Das Heimathaus wird ab dem Jahr 2023 nur noch bei Bedarf mit Strom geheizt, dadurch konnte

der Verbrauch auf ein Minimum reduziert werden.
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4 Infrastruktur

4.1 Wasser- [ Pumpanlagen

4.1.1 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom

Stromverbrauch Anlagen

400.000
350.000
300.000
250.000

S 200,000
150.000
100.000
50.000

i 2020 2021 2022 2023 2024 2025

EStrom 327.018 = 354.319 321653  312.086 @ 297.499  309.103

\erbrauchsverteilungnach Anlagen

1% 0%
0% ”° 0% m Entséuerungsanlage

1% = Abwasser-Hebeanlage Gries
= Brunnen Klaus
m Hochbehalter 2, Punzenberg
54% = Hochbehélter 1, Punzenberg
34%
= Abwasser-Hebeanlage,
Schweinbacher Str.
m Motorikarena, WC-Anlage

m Riickhaltebecken/ Abwasser-
Hebeanlage, Wiesenweg

Eine Auswertung der PV-Produktion ist erst ab dem Jahr 2026 maoglich.
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4.2 Stralsenbeleuchtung

Die StraBenbeleuchtung der Stadtgemeinde Gallneukirchen besteht derzeit insgesamt 797
Lichtpunkten, davon sind 675 mit LED bestickt.

Weiters gibt es 70 K-Lux Leuchten, welche im Absenkmodus nur 38 W verbrauchen.

Unter die 52 sonstigen Leuchten fallen unter anderem die Fluter am Pfarrplatz und die Stelen

am Marktplatz.

4.2 Entwicklung der Jahreswerte fir Strom

Stromverbrauch StralRenbeleuchtung

180.000
160.000
140.000
120.000

é 100.000
=~ 80.000
60.000
40.000
20.000

i 2020 2021 2022 2023 2024 2025

mStrom  159.715 149.531 157.760 160.633 163.139 158.913
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5 Stromkennzeichnung

208/2023 - 07/2025 WEB Windenergie AG
Stromkennzeichnung
Versorgermix 01-2023 bis 12-2023 WEB energy sales GmbH
Technologie Herkunft der Nachweise Gemeinsamer Handel

@

81,47 % Windenergie 100,00 % Osterreich 100,00 % der ﬁr die Stromkennzeichnung
13,91 % Sonnenenergie wurden
4,62 % Sonstige emeuerbare gemeinsam rml der elektrischen Energie

Energietriger erworben

Die Ds g der fur thre Energeieferung finden Sie unter bR ich B0
308/2025 Linz Oko-Energievertriebs GmbH

Produktmix Naturstrom UZ 46
(gultig for den Zeitraumn 1. Janner 2024 bis 31. Dezember 2024)

B Wasserkraft.................... 51,41%
B Windenergie........coooo... 6,79%
Photovoltaik ................... 35,93%
B Biomasse (fest oderflussig)........ 1,89 %
B EreverbaresGas................. 3,98%

Bei der Erzeugung von Naturstrom UZ 46 fallen keine
Co, Emissionen bzw. radioaktive Abfalle an.

Produktkennzeichnung
Naturstrom Uz 48 1.2024 bis 12.2024, LINZ 0KO- Energlevertnebs GmbH

Harkunft der Nachweise
Sl,lli w.n-mm 100% Osterreich ﬁlﬁhh&dﬂu&.ﬂu -
ﬂ.“i mmm '-“:'-——-“-

Die Darstellung der vollumfassenden Stromkennzeichnung fiir Ihre Energielieferung finden
Sie unter: www.linzag.at/stromkennzeichnung berprift durch E-Control

2t. W.E.B-Grlinstrom-Abrechnung 07/2025
3 www.linzag.at: Produktmix ,Naturstrom UZ 46"

~.9allneukirchen
stadtamt
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6 Zusammenfassung

Die Stadtgemeinde Gallneukirchen bekennt sich klar zu den Zielen von Nachhaltigkeit und
Klimaschutz und setzt kontinuierlich Mallnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz um.
Durch gezielte Investitionen in Gebaudesanierungen sowie den Ausbau erneuerbarer
Energiequellen wird ein wichtiger Beitrag zur Reduktion von Emissionen geleistet. Im Einklang
mit den Vorgaben der EU-Verordnung EED Ill  bildet ein  strukturiertes
Gebaudesanierungskonzept die Grundlage fur zukUnftige Entwicklungen. Mit dem Projekt
,Naturenergie Gallneukirchen” befindet sich zudem ein weiterer bedeutender Schritt in der
Umsetzung. Weiterflhrende Informationen dazu sowie samtliche Energieausweise der
kommunalen Gebaude sind auf der Homepage der Stadtgemeinde Gallneukirchen 6ffentlich

zuganglich.
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